
D

B

C

D

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Wohnen

67/35

8700 Leoben

Josef Heissl-Straße 6, Leoben_367901-283A

Josef Heißl-Straße 6

1971

Leitendorf

60326

545 m

Bestand
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Josef Heissl-Straße 6, Leoben_367901-283A

Bericht

8700 Leoben

Katastralgemeinde: 60326 Leitendorf

Einlagezahl: 464

Grundstücksnummer: 67/35

GWR Nummer:

Josef Heissl-Straße 6, Leoben_367901-283A

Planunterlagen

Datum: 01.03.1967

Nummer: Ausführungspläne

Josef Heißl-Straße 6

BJ 1970

VerfasserIn der Unterlagen

8010 Graz

T

FEnergiemanagement (Franz Walter)

E

M

Moserhofgasse 14

0316 8055 468

franz.walter@oewg.at

Österr.Wohnbaugenossensch.gemeinn.reg.GenmbH

ErstellerIn Nummer:

PlanerIn

8010 Graz

T

F

DI Ully

E

M

AuftraggeberIn

8700 Leoben

T

F

E

MJosef Heißl-Straße 6 6

Eigentümergemeinschaft

EigentümerIn

8700 Leoben

T

F

E

MJosef Heißl-Straße 6 6

Eigentümergemeinschaft

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019
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Josef Heissl-Straße 6, Leoben_367901-283A

Bericht

Zum Projekt: Anmerkung:

Derzeit wird eine thermische Sanierung am Gebäude durchgeführt (Fassadendämmung

vorraussichtlich 14cm bzw. Teilbereiche mit 5cm als MW-WDVS) Nach vorraussichtlicher

Fertigstellung im Herbst 2021 wird dieser Energieausweis aktualisiert.

Das ist ein "Gebäudeweiser Energieausweis" und dieser ersetzt den Energieausweis vom

25.10.2010 (Ablauf der Gültigkeit nach 10 Jahres Frist).

Der Energieausweis wurde nach der derzeit gültigen OIB-Richtlinie 6 erstellt. Somit wird auch der

Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) ausgewiesen (erforderlich nach EA-Vorlagegesetz). Im

Gegensatz zum Energieausweis von 2010 wird nach der aktuellen Berechnung (OIB RL 2019)

am Deckblatt der HWB Standortklima (HWB Ref,SK) ausgewiesen.

Grundlagen von Geometrie und Bauteilen ist der vorangegangene Energieausweis. Opake

Bauteile nach Handbuch für Energieberater Joan.Res. bzw. Fenster (da fast vollständig

individuell getauscht) sind nach OIB RL (Leitfaden) ab 1997 MFH Stmk. angenommen. Die

Heizwärmeversorgung wurde mit 18.12.2014 auf Fernwärme (Stadtwärme Leoben) umgestellt.

Durchschnittlicher Verbrauch der letzten Jahre war ca. 413 MWh (berechnet aus

Heiskostenabrechnungen). Die Lieferleistung (lt. Wärmeliefervertrag vom Oktober 2014) beträgt

285 kW. Nach der therm. Sanierung sollte diese Lieferleistung angepasst werden.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information.

Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus

Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.

Mögliche Verbesserungsmaßnahmen an der Gebäudehülle (Empfehlungen lt. OIB RL):

1) Kellerdecke zusätzlich 10 cm Wärmedämmung

2) Dachbodendämmung: Kriechraum mit ca. 25 cm Aufblasdämmung

3) Fassadendämmung 12 cm MW-WDVS

4) Alle Fenster mit 3-fach IV mit solar plus Verglasung und einem psi <0,04 (Uw <0,80 W/m²K)

Maßnahmen 1 bis 3 führen zu einem HWB von 51 [kWh/m²a-BGF Ref,RK] bzw. Standortbezogen

sind das 66 [kWh/m²a-BGF Ref,SK].

Maßnahmen 1 bis 4 führen zu einem HWB von 32 [kWh/m²a-BGF Ref,RK] bzw. Standortbezogen

sind das 42 [kWh/m²a-BGF Ref,SK].

Die Energieeffizienzklasse "B" ist mit 50 [kWh/m²a-BGF Standortklima] erreicht.

Anlagentechnische Verbesserungsvorschläge:

- Regelmäßige Kontrolle/Entkalkung der Warmwasserheizstäbe.

Tipp:

- Vermeidung von Dauerlüftung (gekippte Fenster) während der Heizperiode hilft Energie zu

sparen.
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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil

Gebäudeteil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Josef Heißl-Straße 6

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Josef Heissl-Straße 6, Leoben_367901-283A

Gesamtenergieausweis

1971

Leitendorf

8700 Leoben 60326

67/35 545
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06.05.2021 05.05.2031Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 131 1,85 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinh…


