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Bei diese Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche
Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer
anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers.

HGW 100:
175,98 m.ü.A. = -2,92

Trockenbauwände:

Gipsdiele

SYMBOLE

BAUSTOFFE

Dämmstoff (sehr hart)

Porenbeton

Sand

Schüttung

Beton Fertigteil

Deckenuntersicht gedämmt
(MW Außen, Tektalan Innen)

Deckendraufsicht gedämmt
(XPS)

Trockenbauwand

Schotter

Kies

BESCHRIFTUNG

Verbaute Fläche:
304,98 m² = 48,49%

Zimmer:
14 Stk

Trockenbauwand (imprägniert)

Projekt Null
(Bezugsniveau):
178,90 m.ü.A. = ±0,00

PROJEKTDATEN UND NACHWEISE

Bauklasse:
I,II

Maßgebl. Rückstauebene:
179,12 m.ü.A. = +0,22

Flächenwidmung:
BB

Bauweise:
eo

Grundstücksfläche:
629,00 m²

Umbauter Raum:
3.703,10 m³

PKW-Stellplätze:
Soll: 9 / Geplant: 9

Gebäudeklasse:
3

Geschoße:
3 Stk

Fahrradstellplätze:
Soll: 1 / Geplant: 2

Brandabschnitte:
6 Stk (max. 500 m²)

Bezugsniveau

HGW 30:
175,47 m.ü.A.
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Beherbergungsstätte mit Barbetrieb

Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2.
Obergeschoss, Dachboden, Flächenwidmungs und
Bebauungsplan, Lageplan (ALT), Dachdraufsicht, Nivellierung
des Geländes( Stand: 09.06.2021), Lageplan
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3430 Tulln a.d. Donau
Kronauer Straße 5a
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AWA-Kobold GmbH
Rathausplatz 14, 2000 Stockerau, Österreich

Fortuna Bauerrichtungsges.m.b.H.
Rathausplatz 14 2000 Stockerau AUT

MAIL: alexander.waltner@fortunabau.at

MAIL: lambert.schmidl@fortunabau.at TEL: +43 2266 65878 FAX: +43 2266 65878 / 22

Außerordentlicher Grundeigentümer (Kaufvertrag wird beigelegt):
AWA-Kobold GmbH
Rathausplatz 14, 2000 Stockerau, Österreich

TEL: +43 2266 65878 FAX: +43 2266 65878 / 22
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NACHWEIS DER SANITÄRRÄUME

ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN OIB-RL 3
HYGIENE, GESUNDHEIT,UMWELTSCHUTZ
OIB-330.3-008/19 , APRIL 2019

Punkt 2.3:Sanitäreinrichtungen in Bauwerken oder Teilen von Bauwerken,
die nicht Wohnzwecken dienen

Gesamtpersonenzahl  Sitzstellen Sitzstellen     Urinalstände
      weiblich männlich
bis 30 Personen  benötigt        1       1        1
                vorhanden        1       1        3

Arbeitsstättenverordnung, Fassung vom 20.04.2021

§ 34 Waschplätze, Waschräume, Duschen

Gesamtpersonenzahl    WC+DU  WC+DU
      weiblich männlich
bis 12 Beschäftigte benötigt        1       1
                vorhanden        1       1

§ 35 Kleiderkästen und Umkleideräume 

Gesamtpersonenzahl              Umkleide     Umkleide
                weiblich                  männlich
bis 10 Beschäftigte(5W + 5M)   benötigt     1            0
                     vorhanden     1           0

(4) Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn

1.gemäß § 34 Abs. 2 Duschen zur Verfügung zu stellen sind oder

2.in der Arbeitsstätte regelmäßig gleichzeitig mehr als zwölf Arbeitnehmer/innen beschäftigt werden,
die sich
umkleiden müssen, weil sie bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeits- oder Schutzkleidung tragen, oder

3.wenn in der Arbeitsstätte regelmäßig gleichzeitig bis zu zwölf Arbeitnehmer/innen beschäftigt
werden, die sich
umkleiden müssen, weil sie bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeits- oder Schutzkleidung tragen und
dieses
Umkleiden in anderen Räumen aus sittlichen oder hygienischen Gründen nicht zumutbar ist.

(5) In den Fällen des Abs. 4 sind nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume einzurichten,
wennmindestens fünf männliche Arbeitnehmer und mindestens fünf weibliche Arbeitnehmerinnen
gleichzeitig auf die Umkleideräume angewiesen sind.

PKW STELLPLATZNACHWEIS

Lt. NÖ Bauordnung 2014, Teil 3
§ 11 Mindestanzahl an Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge

10.Gaststätten mit überörtlicher Bedeutung, Diskotheken und Tanzlokale
1 Stellplatz für je 5 Sitzplätze: 20 Sitzplätze im Bar/Gastraum → 4 Stellplätze

Lt. Verordnung „Bebauungsplan 1994“ Stadt Tulln
Verordnung Gesamtgemeinde  / Stand: 13.05.2017
§ 7 Garagen und Stellplätze

5. Hotel, Pensionen und sonstige Beherbergungsbetriebe
1 Stellplatz für je 3 Betten: 14 Beherbergungszimmer → 5 Stellplätze

          benötigt gesamt → 9 Stellplätze 
               vorhanden → 9 Stellplätze

NACHWEIS DER FAHRRADABSTELLPLÄTZE

Lt. NÖ Bauordnung 2014, Teil 3
§ 14 Abstellanlagen für Fahrräder

6. Gaststätten
1 Stellplatz für je 20 Sitzplätze: 20 Sitzplätze im Bar/Gastraum → 1 Stellplatz
             benötigt gesamt → 1 Stellplatz
 
                           vorhanden → 2 Stellplätze
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/

±0,00

±0,00

ABL Abluft
AL Architekturlichte
AÖ Abströmöffnung mit
 Überdruckentlastungsorgan
BSK Brandsschutzklappe
BÖ Belüftungsöffnung
DA Deckenaussparung
DBA Druckbelüftungsanlage
DDB Deckendurchbruch
DES Druckentlastungsschacht
DOK Deckenoberkante
DUK Deckenunterkante
EI-xx Feuerwiderstandsklasse
FBD Fussbodendurchbruch
FDD Fundamentdurchbruch

FBA Fussbodenaussparung
RBL Rohbaulichte
STL Stocklichte
GL Glaslichte
STAM Stockaußenmaß
OK Oberkante
UK Unterkante
FBOK Fussbodenoberkante
FDUK Fundamentunterkante
FDOK Fundamentoberkante
STUK Sturzunterkante
STH Sturzhöhe
FPF fertige Parapethhöhe
L Lüftungsschacht
PT Putztürchen
KT Kehrtürchen

ZUL Zuluft
VSG Verbund-Sicherheitsglas
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
ÜÖ Überströmöffnung
WA Wandaussparung
WDB Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

OK Fertigbau OK Rohbau
UK RohbauUK Fertigbau

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

Bodenschlitz

Bodendurchbruch

± 0,00 Höhenangabe einer
waagrechten Fläche
Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Fertigmaß

Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Rohbaumaß

Mauerwerk (wärmedämmend)

Mauerwerk Verfüllziegel SBZ

Unbewehrter Beton

Bewehrter Beton

Stein

Stahl (allgemein)

Holz (allgemein)

Dämmstoff (weich)

Dichtstoff (allgemein)

Glas

Erdmaterial (allgemein)

Dämmstoff (hart)

Schmutzwasser

Wasser

Regenwasser

Heizung

Strom

Gas

Fernwärme

Medien

Bei diese Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche
Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer
anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers.

HGW 100:
175,98 m.ü.A. = -2,92

Trockenbauwände:

Gipsdiele

SYMBOLE

BAUSTOFFE

Dämmstoff (sehr hart)

Porenbeton

Sand

Schüttung

Beton Fertigteil

Deckenuntersicht gedämmt
(MW Außen, Tektalan Innen)

Deckendraufsicht gedämmt
(XPS)

Trockenbauwand

Schotter

Kies

BESCHRIFTUNG

Verbaute Fläche:
304,98 m² = 48,49%

Zimmer:
14 Stk

Trockenbauwand (imprägniert)

Projekt Null
(Bezugsniveau):
178,90 m.ü.A. = ±0,00

PROJEKTDATEN UND NACHWEISE

Bauklasse:
I,II

Maßgebl. Rückstauebene:
179,12 m.ü.A. = +0,22

Flächenwidmung:
BB

Bauweise:
eo

Grundstücksfläche:
629,00 m²

Umbauter Raum:
3.703,10 m³

PKW-Stellplätze:
Soll: 9 / Geplant: 9

Gebäudeklasse:
3

Geschoße:
3 Stk

Fahrradstellplätze:
Soll: 1 / Geplant: 2

Brandabschnitte:
6 Stk (max. 500 m²)

Bezugsniveau

HGW 30:
175,47 m.ü.A.

Rauchwarnmelder

EINREICHPLAN
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Klimaaußengerät
MITSUBISHI
FDC280KXZME1

Aufzugsschacht
Entlüftung 300 cm2

Klimainnengerät
MITSUBISHI
FDE36KXZE1

Luftwärmepumpe
NOVELAN
2 x LA 30-WPR-Net (32,5 kW)

+12,065

+13,85

+7,85

+2,39 +2,23

+1,305

+11,655

+14,00
+13,765

+13,61

+2,95
+2,65

2 317

±0,00 +0,085 +0,20 +0,36
+0,63+0,53

+1,73

Gebäudehöhe: 174,91 m2 / 23,17 = 7,55m
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Klimaaußengerät
MITSUBISHI
FDC280KXZME1

Luftwärmepumpe
NOVELAN
2 x LA 30-WPR-Net (32,5 kW)

Bezugsniveau Bezugsniveau

44° 44° 44°

2,5°

Bezugsniveau

Gebäudehöhe: 136,32 m2 / 12,44 = 10,96m
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Klimaaußengerät
MITSUBISHI
FDC280KXZME1

Aufzugsschacht
Entlüftung 300 cm2

Luftwärmepumpe
NOVELAN
2 x LA 30-WPR-Net (32,5 kW)
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5°

Gebäudehöhe: 202,78 m2 / 25,86 = 7,84m
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40 Stk. Solarpaneele
SOLARFOCUS Sunny 28
Maße: 2,40x1,155 m x 40 Stk. = 110,88 m2
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Gebäudehöhe: 133,40 m2 / 12,68 = 10,40m

Klimaaußengerät
MITSUBISHI
FDC280KXZME1

Luftwärmepumpe
NOVELAN
2 x LA 30-WPR-Net (32,5 kW)

44
°

44
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44°

44°
5°

Bezugsniveau

 Innenwände nicht tragend

 Trennwand Stiegenhaus / Gang - EI90

 Vorsatzschale - EI90

E
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B
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D

G

2,0 cm Belag
7,0 cm Heizestrich (Erschließungsflächen 6cm)
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmplatte Floorrock TE 35
 Dampfsperre- PE-Folie verklebt
8,0 cm Polystyrolbeton (Erschließungsflächen 11cm)
40,0 cm Elementdecke - Untersicht Q2 malfertig
10,0 cm Untersicht MW
 mit Silikatputz 1,5mm verrieben

  3,0 cm Eternit-Dachplatten 40/60cm Naturgrau
  3,0 cm Lattung
10,0 cm Konterlattung
 Unterdachbahn (winddicht)
  3,0 cm Vollschalung
26,0 cm Sparren+MW-Wärmedämmung
 λ=0,035 W/mK
   Dampfsperre
25,0 cm Stahlbetondecke - Untersicht Q2 malfertig

3,0 cm Asphalt Deckschicht
8,0 cm Asphalt Tragschicht
15,0 cm obere Tragschicht
25,0 cm untere Tragschicht
 Bauplanum

  Decke ü. Durchfahrt

  Steildach - 2.OG

  Parkplatzfläche / Müllraum / Allgem. Fläche

F

  Fertigteilstiege

2,0cm     Belag
 Stahlbetonfertigteil - Untersicht/Seitenflächen Q2
 malfertig

  Bodenplatte EG
FUSSBODEN- & DECKENAUFBAUTEN

J

K

  Aufzugschachtkopf

20,0 cm Stahlbetondecke - Untersicht Q2 malfertig

L

  Installations- & Lüftungsschachtkopf

15,0 cm Stahlbetondecke (Wasserundurchlässig)

  2,0 cm Belag
  7,0 cm Heizestrich (Erschließungsflächen 6cm)
 PE-Folie
  3,0 cm Trittschalldämmplatte Floorrock TE 35
 Dampfsperre- PE-Folie verklebt
  8,0 cm Polystyrolbeton (Erschließungsflächen 11cm)
25,0 cm Elementdecke - Untersicht Q2 malfertig

  Regelgeschossdecke

H

2,0 cm Belag
7,0 cm Heizestrich (Erschließungsflächen 6cm)
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmplatte Floorrock TE 35
 Dampfbremse- PE-Folie verklebt
8,0 cm Polystyrolbeton (Erschließungsflächen 11cm)
 Bituminöse Abdichtung EKV-5
35,0 cm Bodenplatte WU-Beton B7
 Trennlage- PE-Folie verklebt
16,0 cm XPS
10,0 cm Sauberkeitsschicht C8/10

 Decke ü. 2.OG

30,0 cm MW- Wärmedämmung
25,0 cm Elementdecke - Untersicht Q2 malfertigA

  3,0 cm Eternit-Dachplatten 40/60cm Naturgrau
  3,0 cm Lattung
10,0 cm Konterlattung
 Unterdachbahn (winddicht)
  3,0 cm Vollschalung
26,0 cm Sparren+MW-Wärmedämmung
 λ=0,035 W/mK
   Dampfsperre

Sparrendach mit MW

  Flachdach - Müllraum

0,35 cm Trapezblech
4,0 cm Lattung
16,0 cm Sparrung

4,0 cm Natursteinplatten
4,0 cm Splitt
15,0 cm obere Tragschicht
25,0 cm untere Tragschicht
 Bauplanum

  Terrasse

M

Sparrendach ohne MW

  3,0 cm Eternit-Dachplatten 40/60cm Naturgrau
  3,0 cm Lattung
10,0 cm Konterlattung
 Unterdachbahn (winddicht)
  3,0 cm Vollschalung
26,0 cm Sparren
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f

 Wohnungswände zu allg. Flächen

 Wand Aufzugsschacht

20,0 cm STB-Wand
1,50 cm Gipsputz geglättet
 im Außenbereich Kalk- Zementputz

d

7,50 cm Vorsatzschale
20,0 cm Schallschutzziegel Brenner
1,50 cm Kalk Gips Putz geglättet

e

g

 Tragende HLZ Innenwand

1,50 cm Kalk Gips Putz geglättet
20,0 cm Hochlochziegel
1,50 cm Kalk Gips Putz geglättet

i

  12,5 cm Gipskartonwände in Bädern Knauf Diamant GKFI

c

21,6 cm WDVS Dämmstoffstärke 20cm (λ=0,038 W/mK) 
 mit Silikatputz 1,5mm gerieben
25,0 cm Stahlbetonwand
1,50 cm Gipsputz geglättet
 in Nassräumen Kalk-Zementputz geschnitten

 Außenwand STB + EPS WDVS

h
 Wohnungswände Bäder - EI90

10,0 cm Vorsatzschale
2,50 cm 2 x GKFI Platten
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
1,25 cm GKFI Platte
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
2,50 cm 2 x GKFI Platten
10,0 cm Vorsatzschale

j

WANDAUFBAUTEN

k
10,0 cm Installationswände

  Installations- & Lüftungsschachtwände

 Leichtbau Trennwand zum Gang / Wohnung - EI90

2,50 cm 2 x GKF Platten
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
1,25 cm GKF Platte
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
2,50 cm 2 x GKF Platten

2,50 cm 2 x GKF Platten
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
2,50 cm 2 x GKF Platten

1,0 cm Luftschicht
7,5 cm CW Profil mit Mineralwolle
3,75 cm 3 x GKF Platten

l

21,6 cm WDVS Dämmstoffstärke 20cm (λ=0,038 W/mK) 
 mit Silikatputz 1,5mm gerieben

  25,0 cm HLZ-Mauerwerk
1,50 cm Gipsputz geglättet
 in Nassräumen Kalk-Zementputz geschnitten

 Außenwand HLZ + EPS WDVS

 Tragende STB Innenwand

1,50 cm Kalk Gips Putz geglättet
20,0 cm Stahlbeton
1,50 cm Kalk Gips Putz geglättet

 Außenwand HLZ + MW WDVS

21,6 cm WDVS Dämmstoffstärke 20cm (λ=0,038 W/mK) 
 mit Silikatputz 1,5mm gerieben

  25,0 cm HLZ-Mauerwerk
1,50 cm Gipsputz geglättet
 in Nassräumen Kalk-Zementputz geschnitten
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Abgehängte Decke
FDUK+2,29 m

MW EI90

Abgehängte Decke
FDUK+2,29 m

MW EI90

Abgehängte Decke
FDUK+2,80 m
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Dachboden

Zimmer 13

Zimmer 6

Bar / Gastraum Lager

Gang

Gang

4x Pufferspeicher PS-5000
Maße: 1600mm x 2881 mm + 125 mm Isolierung
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S-1 Schnitt und Nachweis der Gebäudehöhe 1:100
S-2 Schnitt 1:100

S-3 Schnitt und Sickerschacht Nord 1:100

Ansicht Nord Ansicht und Nachweis der Gebäudehöhe 1:100 Ansicht Ost Ansicht und Nachweis der Gebäudehöhe 1:100 Ansicht Süd Ansicht und Nachweis der Gebäudehöhe 1:100

Ansicht West Ansicht und Nachweis der Gebäudehöhe 1:100

S-4 Schnitt 1:100 S-5 Sickeranlage Süd 1:100 S-6 Sickermulde PP Süd 1:100

S-8 Nachweis der Belichtung 1:100
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